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Forudsætninger 
Mellem 132 kV højspændingsstation Stasevang og 132 kV højspændingsstation Teglstrupgård er der på nuværende tids-
punkt to 132 kV-luftledninger fra henholdsvis år 1955 og 1964. De er en vigtig del af forsyningen af Helsingørområdet 
og en del af forbindelsen til Sverige. De to luftledninger, som hver er ca. 20 km lange, skal udskiftes, da masterne er tæ-
rede, ophængene slidte og fundamenterne revnede. Dele af forbindelsen løber parallelt med 400 kV-luftledningerne i 
Nordsjælland mod Sverige. De kommende år skal 400 kV-luftledningssystemet kabellægges om led i et forskønnelses-
projekt, hvilket vil nødvendiggøre afbrydelser i forbindelsen. En kabellægning af de nuværende 132 kV luftledninger 
mellem Stasevang og Teglstrupgård vil reducere behovet for afbrydelser. Ved at kabellægge de to luftledninger forøges 
overføringsevnen desuden på Øresundsforbindelsen til Sverige. Forbindelsen mellem Stasevang og Teglstrupgård udgør 
- sammen med sø- kablerne over Øresund, som for nyligt er udskiftet som led i et reinvesteringsprojekt 132 kV- forbin-
delsen til Sverige. De nye søkabler har en højere overføringsevne end de eksisterende luftledninger mellem Stasevang 
og Teglstrupgård, som derved aktuelt udgør en flaskehals. 
 
Lovgrundlag 

Energistyrelsen har den 20. maj 2022 meddelt tilladelse til projektet, jf. § 4, stk. 3 i Lov om Energinet.  
 
Myndighedsgodkendelser 

 
De nødvendige tilladelser og dispensationer vil foreligge ved besigtigelsesforretningen. 
 
Miljøvurderingsloven 
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Projektet er blevet screenet i henhold til miljøvurderingslovens § 21. Miljøstyrelsen har den 23.10.2024 truffet afgørelse 
om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering.  
 
Elsikkerhedsloven 
Sikkerhedsstyrelsen har i februar 2026 meddelt ekspropriationstilladelse til projektet, jf. elsikkerhedslovens § 27.   
 
Øvrige myndighedsgodkendelser 
I forbindelse med projektet er der også indhentet dispensationer og tilladelser efter følgende særlovgivning:  
 

 Museumsloven (beskyttede sten og jorddiger mv.)  
 Naturbeskyttelsesloven (fredede områder, beskyttet natur mv.) 

 Vandløbsloven (vandløbskrydsning) 
 Skovloven (underboring fredskov mv.) 

 Vejloven (krydsning af veje) 
 Jernbaneloven (krydsning af jernbane) 

 Jordforureningsloven (gravearbejde på kortlagt areal) 
 
 
Museumsloven 
Energinet har fået foretaget en arkivalske kontrol af Museum Nordsjælland, der omtales i Museumslovens § 25. 
På baggrund af den arkivalske kontrol, er der anmodet om en arkæologisk forundersøgelse af strækningen. Af hensyn til 
projektets tidsplan bliver der gennemført arkæologiske forundersøgelser mellem Stasevang og Teglstrupgård på de 
ejendomme, hvor der kunne indgås aftaler med lodsejerne. Forundersøgelserne er gennemført i perioden oktober 2025 
til og med februar 2026. I starten af 2026 vil der blive gennemført mindst en egentlig udgravning efter Museumslovens 
§ 27. De arkæologiske aktiviteter vil fortsætte efter endt ekspropriation.  
 
Projektet krydser en række sten- og jorddiger, som er beskyttet. De fleste krydses med styret underboring og anlægsar-
bejdet forventes ikke at påvirke det konkrete sten- og jorddige, men et enkelt sten- og jorddige krydses med gennem-
gravning. Energinet har fået vurderet alle krydsningerne af de relevante kommuner, og har indhentet de nødvendige 
tilladelser efter Museumslovens § 29a. 
 
 
Naturbeskyttelsesloven 
 
Kablet krydser i form af styret underboring en række arealer og vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Her-
udover foretages en række anlægsarbejder i nærheden af § 3 beskyttede arealer og vandløb. Energinet har fået vurde-
ret alle krydsningerne og anlægsarbejder af de relevante kommuner, og har indhentet de nødvendige dispensationer 
efter Naturbeskyttelseslovens § 65 med henvisning til § 3. 
 
Der foretages arbejder og anlægges kabel inden for åbeskyttelseslinjen omkring Nivå, som er sikret ved § 16 i naturbe-
skyttelsesloven. Derudover foretages der flere stede anlægsarbejder og anlægges kabel inden for Skovbyggelinjen (Na-
turbeskyttelsesloven § 17). Da der ikke foretages varige terrænændringer ved arbejdet, kræver det ikke en dispensation 
fra loven. 
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Kablet krydser to Fredede områder, Kelleris Fredningen i Fredensborg Kommune og Rørtank Kilen i Helsingør Kom-
mune. Fredensborg Kommune har som fredningsmyndighed vurderet, at kabellægningen og det tilknyttede anlægsar-
bejde ikke er i strid med fredningens formål, og derfor ikke kræver dispensation efter naturbeskyttelsesloven § 50 stk. 
1. Det samme har Helsingør Kommune, hvilket er verificeret at Fredningsnævnet, som konkluderer at der efter anlæg 
ikke vil være synlige ændringer af omgivelserne eller af naturen i øvrigt.  
 
Vandløbsloven 
Der skal ske krydsning af en række vandløb i form af styrede underboringer eller ved gennemgravning af rørlagte vand-
løb. Der er søgt krydsningstilladelse efter vandløbslovens § 47 til krydsning af alle kendte vandløb, grøfter og større 
dræn omfattet af vandløbslovens definition af vandløb.  
 
Krydsningen foretages ved underboring af følgende kommunevandløb: 

Matr. nr.  Ejerlav Vandløb Ca. vand-
løbsstation 

Åben/rør-
lagt 

Dybde under 
bund 

47h/47d/44a Usserød By, Blovstrød Gedevadsrenden  Rørlagt > 1,5 meter 

44b 
 

Brønsholm By, Karlebo 
 

Donse Å 
 

4000 Åbent > 3 meter 

9f 
7b 

Vejenbrød By, Karlebo 
Niverød By, Karlebo 

Nivå 5065 Åbent > 3 meter 

1pu 
9e 

Niverød By, Karlebo 
Langstrup By, Asminderød 

Dageløkkevandløbet 4040 Åbent > 3 meter 

 
 
Skovloven  
Der etableres underboringer under fredskov, og der er derfor søgt dispensation efter skovloven hos Styrelsen for Grøn 
Arealomlægning og Vandmiljø til etablering af disse. Afgørelsen er truffet i medfør af § 38, jf. § 11, stk. 1, og § 39 i skov-
loven (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023) og § 2, stk. 2 i bekendtgørelse om erstatningsskov og særlige regler 
vedrørende kystbeskyttelse på fredskovspligtige arealer mv. (nr. 60 af 21. januar 2019). 
 
Vejloven 
Der skal i forbindelse med etablering af kabelanlægget ske krydsning af Helsingørmotorvejen. Motorvejen krydses tre 
gange. Det sker ved underboring og krydsningerne er fastlagt i dialog med vejmyndigheden, Vejdirektoratet. 
 
Der skal i forbindelse med etablering af kabelanlægget ske krydsning af en række kommuneveje. Krydsningerne sker 
ved underboring og de konkrete krydsninger er fastlagt i dialog med vejmyndighederne i henholdsvis Fredensborg og 
Helsingør Kommuner. 
 

Projektbeskrivelse 
Der etableres to ca. 19 km lange 132 kV kabelanlæg i dobbelttrace mellem 132 kV højspændingsstation Stasevang i 
Hørsholm kommune til højspændingsstation Teglstrupgård i Helsingør kommune. Efterfølgende skal der ske nedtagning 
af begge de to eksisterende 20 km 132 kV luftledningsanlæg. 
 
Luftledningsanlægget demonteres efter at kabelanlægget er sat i drift. 
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På 132 kV højspændingsstation Teglstrupgård skal der udføres en række ændringer, for at det nye kabelanlæg kan til-
sluttes elnettet. Der sker ingen arealmæssige udvidelser af højspæn-dingsstationen, idet ombygning og udskiftning af 
132 kV udstyr kan ske indenfor det eksisterende stationsareal. 
 
På 132 kV højspændingsstation Stasevang skal etableres en ny manøvrebygning. Denne etableres i et andet projekt. 

 

Lodsejere 

I alt 74 ejendomme er berørt af kabelanlægget. Energinet har i perioden marts til september 2025 været i dialog og for-
handling med de berørte lodsejere. Der er afholdt et indledende møde med de enkelte lodsejere tilbage i 2022, hvor 
den foreslåede linjeføring er blevet drøftet. I den forbindelse blev der indhentet oplysninger fra de enkelte lodsejere 
omkring særlige forhold, der måtte gælde for den pågældende ejendom. På den baggrund blev eventuelle ønsker til 
tilpasning af linjeføringen vurderet, og såfremt de var sagligt begrundede samt proportionale i anlægsøkonomisk- og 
teknisk henseende, har Energinet søgt at tilpasse linjeføringen. Efterfølgende har der været afholdt et yderligere møde 
med de enkelte lodsejere, hvis denne har ønsket at mødes, hvor det endelige valg af linjeføring, servitut og erstatnings-
opgørelse er blevet præsenteret. Hvis der har været enighed mellem Energinet og lodsejer, er der blevet indgået aftale 
omkring etablering af kabelanlægget, tinglysning af servitut samt erstatning. 
 
De indgåede aftaler omfatter tinglysning af servitut om 132 kV kabelanlæg samt erstatning for tinglysning af servitut. 
Erstatningen er for landbrugsejendomme fastsat i henhold til Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord 2025, 
der er indgået mellem Energinet, SEGES og Green Power Denmark. 
 
Ved forhandlingernes afslutning i september 2025 har otte ejendomme (fordelt på otte lodsejere) ikke ønsket at indgå 
aftale om etablering af kabelanlægget samt erstatning herfor. 
 
Energinet har forsøgt så vidt muligt at lægge kabeltracéet i den eksisterende transportkorridor omkring Helsingørmo-
torvejen. Pga. landskabets karakter og forskelligartede anvendelser har det generelt været en udfordring at planlægge 
kabelstrækningen, men med den ønskede løsning har Energinet fundet en løsning, der kan gennemføres rent teknisk 
samtidig med at generne på den enkelte ejendom er forsøgt minimeret.   
 

Tekniske bestemmelser 
132 kV kabelanlægget fra Stasevang til Teglstrupgård består af to systemer hver bestående af tre ledere, som lægges 
ved siden af hinanden med en indbyrdes afstand på ca. 40 cm, hvorfor det enkelte systems bredde generelt vil være 80-
100 cm.  Imellem de to systemer er der som udgangspunkt 8 m. (center til center). På en strækning gennem Helsingør 
by skal systemerne af pladshensyn placeres med 4 m indbyrdes afstand.  
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Figur 1 Tværsnit af kabelgrav 

 
Servitut 

For at beskytte kabelanlægget pålægges de berørte ejendomme servitut i en bredde af 3,5 meter fra centerlinjen på 
begge systemer. Det vil sige et i alt 15 m bredt bælte. Servitutarealet kan ved underboringer under jernbaner, vejanlæg, 
naturområder m.v. samt ved kabelanlæggets indføring på stationsområdet være bredere end den angivne standard-
bredde på 15 meter. Servitutten regulerer byggeri og andre faste anlæg, beplantning, terrænregulering m.v. samt sikrer 
ledningsejers ret til at foretage eftersyn og vedligehold. 
 
Anvendelse af arbejdsarealer 

Til gennemførelse af anlægsarbejderne er der behov for ret til midlertidig brug af arealer langs linjeføringen. Herudover 
er der på dele af strækningen behov for ret til etablering af midlertidige muffesamlingspladser, oplagspladser til opbe-
varing af sand, materiel, maskiner m.v. 
 
Derudover kan der vise sig behov for supplerende arealer til håndtering overfladevand og grundvand i forbindelse 
med f.eks. udgravning af kabelgrav og trækning af kabler for at kunne gennemføre anlægsaktiviteterne. 
 
I forbindelse med nedgravning af kabelanlægget vil der som udgangspunkt være behov for et arbejdsbælte omkring 
kabeltracéet på 28 meter, dog således at der kan være behov for et større arbejdsareal ved oplagspladser, underborin-
ger af veje, jernbaner, naturområder m.v. Der kan endvidere opstå behov for yderligere arbejdsareal, hvis der som følge 
heraf skal køres med ekstra brede køretøjer m.v. 
 
Anlægsarbejdet begynder med, at vegetation i nødvendigt omfang ryddes inden for arbejdsarealet. Hvor det er nødven-
digt, udlægges der køreplader for at beskytte jorden mod strukturskader. Herefter afrømmes muldjorden samt det 
areal, hvorpå råjorden efterfølgende vil blive opbevaret. 
 
Muldjorden lægges i en bunke for sig langs arbejdsbæltet og danner grænse for arbejdsarealet. Herefter graves råjor-
den op i en dybde på ca. 1,5 meter, så kabelgraven får den ønskede profil. Råjorden lægges på samme side af kabelgra-
ven som muldjorden, dog således, at muldjord og råjord ikke blandes sammen. Herefter lægges der et lag sand i bun-
den af kabelrenden efterfulgt af trækning af kabler og tilfyldning af sand, råjord og muldjord. På dette projekt kan der 
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grundet det begrænsede arbejdsbælte på 28 m ikke graves på begge systemer på samme tid. I stedet vil et antal sektio-
ner bliver gravet i forlængelse af hinanden på det ene system, hvorefter gravearbejde sideforskydes og det andet sy-
stem graves. 
 
De steder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt eller muligt at kabellægge ved nedgravning, kan kablet blive etableret 
ved en såkaldt styret underboring. Ved styret underboring opnås bl.a., at sårbar natur, veje og beskyttede diger ikke 
påvirkes af gravearbejdet. Underboringen sker med et særligt boreudstyr, som kræver etablering af et arbejdsareal på i 
den ene ende af underboringen, samt en plads til samling af rør i den anden ende af underboringen. Størrelsen på plad-
sen, hvor rørene skal samles, afhænger af underboringens længde, ligesom også arbejdsarealet vil være større ved 
lange underboringer. Af hensyn til anlægsøkonomi og det elektriske system ønskes generelt så få og korte underborin-
ger som muligt.  
 
Det kan forventes, at en ejendom kan være påvirket af anlægsarbejderne i op til 5 måneder. 
 
Gener og tab vil blive opgjort efter anlægsarbejdets afslutning ved indgåelse af aftale mellem lodsejer og Energinet. 
 
Markeringspæle 

Når kabelanlægget er etableret, opsættes der markeringspæle langs kabelstrækningen. Markeringspæle opsættes for at 
vise, hvor kabelanlægget er placeret i landskabet. Markeringspælen består af et rødt rør, der er klemt fladt i toppen. På 
den flade del monteres et metalskilt, der viser navnet på kabelanlægget, og som viser deklarationsbredden. Markerings-
pælen har en højde på ca. 80-90 cm målt fra terræn. 
 
Linkboksbrønde 

Energinet har efter etablering af kabelanlægget behov for løbende at kunne tilgå systemet via linkboksbrønde. Linkboks-
brønden etableres således, at dækslet er hævet ca. 30 cm over terræn med en diameter på ca. 2,3 m. Der etableres 
linkboksbrønde ca. for hver 4. km Det tilstræbes, at brøndene placeres i skel, læbælte og lignende. Det vil dog af hensyn 
til det elektriske system på kabelanlægget ikke altid kunne lade sig gøre. 
 
Fiberanlæg 

I forbindelse med anlæg af kabelsystemet anlægges der samtidigt et højkapacitets optisk fiberkabel, som bl.a. anvendes 
til kommunikation mellem højspændingsstationerne, temperaturovervågning og fejlsøgning. Fiberkablet etableres som 
udgangspunkt langs kabelanlægget og samles i fiberbrønde. Fiberbrønde anlægges typisk for hver 5 km og skal have 
adgang fra terræn for servicering.  
 
Fiberbrønde måler ca. 80x40 cm og placeres i niveau med terræn og placeres i skel, læbælte eller lignende. 
 

Krydsninger af jernbaner og veje m.v. 

STATIONERING 
(VESTLIGSTE TRACÉ) 

KRYDSNING 

2.390 Fredtoftevej (kommunevej) 

2.540 Fredensborg Kongevej (kommunevej) 

2.985 Helsingørmotorvejen (statsvej) 
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4.715 Løvbjerggårdsvej (kommunevej) 

5.710 Vejenbrødvej (kommunevej) 

5.775 Helsingørmotorvejen (statsvej) 

7.900 Langstrupvej (kommunevej) 

9.310 Helsingørmotorvejen (statsvej) 

9.800 Humlebækvej/Hørsholmvej (kommunevej) 

12.060 Kellerisvej (kommunevej) 

12.600 Hornbækvej (kommunevej) 

14.390 Jernbanekrydsning 

15.050 Mørdrupvej (kommunevej) 

16.920 Rørtangvej (kommunevej) 

17.840 Nyrup-Helsingør (statsvej) 

17.990 Industrivej (kommunevej) 

18.290 Fabriksvej (kommunevej) 

18.660 Støberivej (kommunevej) 

18.850 Gurrevej (kommunevej) 

  
 
 
 
 

Lodsejerliste 
LB.NR. EJER EJENDOMSADRESSE MATR.NR. Kortbilag 
16   8m, Brønsholm By, 

Karlebo 
200-1 
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Arealfortegnelse
Fortegnelsen vedrører ejendomme, der er omfattet af ekspropriation i anledning af etablering af 132 kV kabelanlæg
Stasevang-Teglstrupgård

Lb.nr. Ejer Ejendommens adresse Matr.nr.

16 7a, 8m Brønsholm By, Karlebo 

20 4d og 7b Niverød By, Karlebo; 8l, 
9d, 9f og 9g Vejenbrød By, Kar-
lebo

21 1ø og 1pu Niverød By, Karlebo
36 4æ og 4ø Toelt By, Humlebæk
54 9b Mørdrup By, Mørdrup

76 4a og 4g Toelt By, Humlebæk
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Lb.nr. 16

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NRE. 7a og 8m Brønsholm By, Karlebo
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE
KOMMUNE Fredensborg

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-1 STATIONERING 3040-3.700 (østlige tracé)

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A. 

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 18.301 m2

Midlertidigt arbejdsareal til kørevej 1.454 m2

Heraf privat fællesvej 245 m2

BEMÆRKNINGER
Der udlægges kørepladevej for adgang til arbejdsbælte via overkørsel fra Brønsholm Kongevej. 

Samlet længde kabelanlæg 1.297 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 812 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 485 m
Servitutareal 12.125 m2
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Lb.nr. 20

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NR. 4d og 7b Niverød By, Karlebo; 8l, 9d, 9f og 9g Vejenbrød By, Karlebo
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE
KOMMUNE Fredensborg

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-2 STATIONERING 4.740-5.430

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A. 

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 18.740 m2

Midlertidigt arbejdsareal til kørevej 1.531 m2

BEMÆRKNINGER
Der udlægges kørepladevej på ejendommen med overkørsel fra Brønsholm Kongevej. 
Ved overkørslen etableres oplagsplads til opbevaring af kabelsand, kabeltromler m.v.

Samlet længde kabelanlæg 1.399 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 965 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 434 m
Servitutareal 12.716 m2
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Lb.nr. 21

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NR. 1ø og 1pu Niverød By, Karlebo
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE
KOMMUNE Fredensborg

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-2 STATIONERING 5.240-5.690
5.900-6.300

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A. 

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 19.475 m2

Midlertidigt arbejdsareal til kørevej 987 m2

BEMÆRKNINGER
Der udlægges kørepladevej på ejendommen med overkørsel fra Brønsholm Kongevej for adgang til underboring nr. 16 
beliggende på lb.nr. 20. 
Ved overkørslen etableres oplagsplads til opbevaring af kabelsand, kabeltromler m.v.

Der udlægges kørepladevej på ejendommen med overkørsel fra Vejenbrødvej for adgang til underboring nr. 18. 
Ved overkørslen etableres oplagsplads til opbevaring af kabelsand, kabeltromler m.v.

Samlet længde kabelanlæg 693 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 504 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 189 m
Servitutareal 6.120 m2
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Lb.nr. 36

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NR. 4æ og 4ø Toelt By, Humlebæk
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE
KOMMUNE Fredensborg

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-3 STATIONERING 12.220- 12.550

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A. 

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 15.609 m2

Midlertidigt arbejdsareal til kørevej 230 m2

Heraf privat fællesvej 922 m2

BEMÆRKNINGER
Der udlægges kørepladevej på ejendommen med overkørsel fra Hornbækvej. 
Ved overkørslen etableres oplagsplads til opbevaring af kabelsand, kabeltromler m.v.

Samlet længde kabelanlæg 678 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 272 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 406 m
Servitutareal 7.037 m2
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Lb.nr. 54

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NR. 9b Mørdrup By, Mørdrup
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE

KOMMUNE Helsingør

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-4 STATIONERING 15.810-16.380

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A. 

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 15.860 m2

BEMÆRKNINGER

Samlet længde kabelanlæg 1.140 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 1.081 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 59 m
Servitutareal 8.637 m2
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Lb.nr. 76

EJENDOMSOPLYSNINGER
MATR.NR. 4a og 4g Toelt By, Humlebæk
EJENDOMMENS 
BELIGGENHED
EJER IFLG. TINGBOGEN
EJER IFLG. OIS

EJERS ADRESSE
KOMMUNE Fredensborg

EKSPROPRIATIONSPLAN NR. 200-3 STATIONERING 12.080-12.220

EKSPROPRIATIONENS OMFANG
PERMANENTE INDGREB
Ejendommen pålægges servitut om 132 kV kabelanlæg, jf. anmærkning B.

MIDLERTIDIGE INDGREB
Ejendommen pålægges bestemmelse om midlertidigt arbejdsareal, jf. anmærkning A.

Midlertidigt arbejdsareal (arbejdsbælte) 3.086 m2

BEMÆRKNINGER
Den gående adgang anvendes ifm. underboringen, hvor borehovedet skal følges af en søger fra terræn for at sikre kor-
rekt boretracé/-profil. Arbejdsarealet dækker således arealet hen over underboringsrørene. 

Samlet længde kabelanlæg 307 m
Heraf almindelig kabelgrav (totalbredde op til 100 cm): 0 m
Heraf i dyb underboring (totalbredde over 250 cm): 307 m
Servitutareal 3.877 m2
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Anmærkning A: Midlertidigt arbejdsareal
I anlægsperioden kan arealet f.eks. anvendes til

Arbejdsareal

Køre- og adgangsvej
Jord- og mulddepot

Oplagsplads
Skurby og mandskabsfaciliteter

Boreplads for underboring
Håndtering af overfladevand og grundvand

Når arealet ikke anvendes mere, afleveres det i ryddet stand eventuelt grubbet og med muld. 

Hvis anlægsmyndigheden og lodsejeren ikke indbyrdes kan blive enige om vilkårene for arealernes aflevering, fastsæt-
ter ekspropriationskommissionen efterfølgende erstatning for skader på de arealer, der har været brugt midlertidigt.
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Anmærkning B: Servitut om 132 kV kabelanlæg

Kabel: 132 kV Stasevang-Teglstrupgård, HK 13023 og HK13024

Formålet med nærværende servitut er at sikre person- og forsyningssikkerheden, herunder beskyttelse af jord-
kabelanlægget med tilbehør til brug ved fremføring af elektricitet og kommunikation (herefter benævnt 

Ejer(e) af nærværende ejendom (herefter benævnt Ejer), har meddelt lednings-
ejer Energinet Eltransmission A/S, Tonne Kjærsvej 65, 7000 Fredericia, CVR-nr.
39 31 48

en fra Ejer og efterfølgende ejeres side uopsigelig tilladelse til at anbringe og uforstyrret opretholde Jordkabel-
anlægget på Ejendommen.

Rettigheder og forpligtelser

Følgende bestemmelser skal være gældende inden for et i alt 15 meter bredt bælte omkring Jordkabelan-

større veje og naturområder m.v., samt ved Jordkabelanlæggets indføring på et stationsområde, være bre-
dere end den angivne standardbredde. Der henvises til tinglysningsridset, som viser placeringen af Servitut-
arealet på Ejendommen.

Ejer og efterfølgende ejere har følgende rettigheder og forpligtelser i henhold til denne servitut:

1. Ejer skal til enhver tid tåle, at Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og udskifte Jordkabelanlægget med 
tilbehør, samt at Selskabet har ret til at sikre, at overjordiske installationer står frit og upåvirket af omgivelserne.

2. Ejer forpligter sig til at respektere de begrænsninger i brugen af arealet over og omkring Jordkabelanlægget, som 
lovgivningen til enhver tid foreskriver.

3. Servitutarealet kan altid udnyttes til dyrkning af afgrøder uden dybdegående rødder, herunder behandling med 
normale markredskaber. Dog må Servitutarealet ikke bearbejdes eller grubbes i den dybde på mere end 60 cm 
fra eksisterende terrænhøjde.

4. Dræning, udgravning, boring eller lignende inden for Servitutarealet skal anmeldes til Selskabet senest otte dage 
før påbegyndelsen. Selskabet foretager herefter for egen regning påvisning, eller om nødvendigt frilægning 
af Jordkabelanlægget.
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5. I Servitutarealet må der kun under særlige omstændigheder og efter indhentet tilladelse fra Selskabet opføres 
bygninger, etableres vej eller foretages terrænændringer.

6. Ved skovrejsning eller anden beplantning i Servitutarealet skal Ejer kontakte Selskabet med henblik på at aftale 
nærmere vilkår for etableringen af beplantningen. Der må ikke plantes buske, træer mv., med dybdegående rød-
der. Liste over tilladte buske og træer udleveres af Selskabet.
Undtagelse for underborede eller rørlagte arealer, hvor beplantning accepteres:

For de på vedhæftede rids med sort skraverede markerede strækninger med underboring eller rør-
lægning, accepterer Selskabet al beplantning og genplantning i Servitutarealet (sået eller selvsået)
inkl. vækster med dybde- gående rødder. Pkt. 10 finder derfor kun anvendelse i disse tilfælde mod 
erstatning for tabt beplantning.

7. Ved fremtidige dræningsarbejder på Ejendommen er Selskabet forpligtet til at afholde merudgifter forårsaget
af Jordkabelanlæggets tilstedeværelse, såfremt Selskabet inddrages i den forudgående planlægning.

Selskabet har følgende rettigheder og forpligtelser:

8. Selskabet har ret til at efterse, vedligeholde og om fornødent at udskifte Jordkabelanlægget (eller dele heraf)
og har pligt til at foretage vedligeholdelse eller fjernelse af Jordkabelanlægget, såfremt Jordkabelanlægget ta-
ges permanent ud af drift. Selskabet har endvidere pligt til, på opfordring fra Ejer, for egen regning at påvise
Jordkabelanlæggets beliggenhed.

9. Efter eventuelt vedligeholdelses- og reparationsarbejde afleveres arealet over Jordkabelanlægget ryddet,
plane- ret og enten pløjet, grubbet eller harvet efter nærmere aftale med Ejer.

10. Hvis der på noget tidspunkt efter Selskabets opfattelse opstår en risiko for, at træer eller buske på Servitutarealet 
kan beskadige Jordkabelanlægget, har Selskabet ret til for egen regning at fjerne sådan beplantning. Såfremt 
beplantningen er etableret, efter at anlægget er etableret, og uden forudgående anvisning fra Selskabet, ydes 
der ikke erstatning herfor, jf. dog beskrevet undtagelse i pkt. 6.

Erstatninger for servitut, tab og ulemper ved anlægsarbejder og fremtidigt vedligehold mv.

For de rettigheder, som Selskabet har erhvervet ved denne servitut, har Selskabet ydet en engangserstat-
ning. Denne erstatning er til fuld og endelig afregning for de restriktioner og ulemper, som Jordkabelanlæg-
get påfører Ejendommen nu og i fremtiden.

Selskabet afregner herudover for skader, afgrødetab, strukturskader og eventuelle ulemper opstået i forbin-
delse med anlægsarbejdet.

Ved fremtidige drifts- og vedligeholdelsesarbejder på Ejendommen afregner Selskabet for skader, afgrødetab,
struktur- skader og andre driftsmæssige ulemper. Erstatning/afregning vil ske i henhold Landsaftale mellem 
SEGES (Landbrug & Fødevarer), Green Power Denmark og Energinet eller i mangel af Landsaftale ved an-
den aftale. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmålet ved voldgift efter El-sikkerhedsloven.
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Fuld tilstedeværelsesret

Med nærværende servitut stiftes fuld tilstedeværelsesret for Jordkabelanlægget. Det indebærer, at Jordkabel-
anlægget ikke er gæst på Ejendommen, og at det ikke er Selskabet, som skal afholde omkostningerne forbun-
det med ledningsarbejde på Jordkabelanlægget, herunder en omlægning, hvis ledningsarbejderne sker som
følge af andres, herunder lodsejerens ændrede anvendelse af servitutarealet. Omkostningerne til en lednings-
omlægning (eller en hvilken som helst anden lednings- relateret omkostning) bæres således til enhver tid af
den part, som har ønsket omlægningen. Gæsteprincippet er hermed fraveget.

Påtaleretten

Påtaleretten tilkommer Selskabet Energinet Eltransmission A/S, CVR nr. 39 31 48 78. Selskabet kan uden sam-
tykke fra Ejer eller fremtidige ejere af Ejendommen overdrage Jordkabelanlægget, rettigheder og pligter efter 
denne aftale til tredje- mand.

Selskabet kan desuden uden samtykke fra Ejer eller fremtidige ejere tinglyse påtegning på denne servitut om
skift af påtaleret.



Til arbejdsbrug/Restricted

Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44
info@energinet.dk 
CVR-nr. 39 31 48 78
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